
№ 項　　目 目　標　値 実施検査頻度 設定理由

目19 遊離炭酸 20㎎/ℓ以下 年１回 継続して監視する為

目22 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) ３㎎/ℓ以下 年１回 継続して監視する為

目27 腐食性（ランゲリア指数)
-１程度以上、

極力０に近づける
年１回 継続して監視する為

目31
ベルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及
びベルフルオロオクタン酸（PFOA）

ベルフルオロオクタン
スルホン酸（PFOS）及
びベルフルオロオクタ
ン酸（PFOA）の量の
和として0.00005㎎/L
以下（暫定）

年１回 継続して監視する為

水質管理目標設定項目の検査
表4.2


